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1 Anlass der Untersuchung 

Das Büro für Geowissenschaften M&O GbR aus Sögel wurde von der Samtgemeinde 

Nordhümmling beauftragt, im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 14 die Eignung des im 

Areal anstehenden Bodens zur Versickerung von Niederschlagswasser zu prüfen. Für die 

Planung von Versickerungsanlagen sind der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens und der 

Grundwasserflurabstand maßgebend. 

 

2 Untersuchungsunterlagen 

 Topografische Karte 1:25.000 Blatt 3011 Esterwegen 

 Geologische Karte 1:25.000, Blatt 3011 Esterwegen 

 Bodenübersichtskarte 1:50.000, Blatt 3110 Sögel 

 Hydrogeologische Karte 1:50.000, Blatt 3110 Sögel 

 Ergebnis der Rammkernsondierungen 

 Ergebnis der Versickerungsversuche 

 

3 Geologische und bodenkundliche Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet ist laut Geologischer Karte 1:25.000 im Tiefenbereich 0 bis 2 m 

unter GOK geprägt von fluviatil abgelagerten Sanden aus der Weichselkaltzeit, die am 

westlichen Randbereich des gepl. Neubaugebietes von holozänen Flugsanden überlagert 

werden. 

Laut Bodenübersichtskarte 1:50.000 tritt auf der untersuchten Fläche als Bodentyp                

Gley-Podsol auf. 

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt laut Hydrogeologischer Karte 1:50.000 bei >12,5 mNN 

bis 15,0 mNN. Aus der Geländehöhe von rund 16,0 mNN resultiert ein möglicher 

Grundwasserflurabstand von ca. 3,5 m bis 1,0 m. 

 

4 Durchführung der Untersuchungen 

Zur Erschließung der Bodenverhältnisse wurden am 27.01.2015 an den auf dem Lageplan 

(Anlage 2) gekennzeichneten Ansatzpunkten vier Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe 
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von 3,00 m bzw. 5,00 m (RKS 4) unter GOK niedergebracht. Potenziell vorkommendes 

Grundwasser wurde mittels Kabellichtlot im Bohrloch ermittelt.  

Der Durchlässigkeitsbeiwert (kf) des Bodens wurde an dem Standort der 

Rammkernsondierungen RKS 1 und RKS 3 über einen Versickerungsversuch im Bohrloch 

mittels Feldpermeameter ermittelt (VU 1/ RKS 1; VU 2/ RKS 3). Hierzu wurde jeweils neben 

dem Ansatzpunkt der Rammkernsondierung eine Bohrung mit dem Edelmannbohrer 

niedergebracht ( = 11 cm). Die Messung erfolgte in 0,35 m bis 0,45 m (VU 1) bzw. in 

0,50 m bis 0,60 m (VU 2) Tiefe unter GOK, mit konstantem Wasserstand über 

Bohrlochsohle.  

Die Eignung des untersuchten Standortes im Hinblick auf eine dezentrale Versickerung von 

Niederschlagswasser wurde auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138: Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (DWA, 2005) geprüft. 

 

5 Ergebnisse der Untersuchungen 

5.1 Bodenverhältnisse 

In den Rammkernsondierungen wurden unter einem 0,35 m bis 0,65 m mächtigen humosen 

Oberboden (Ackerkrume) aus mittelsandigem Feinsand bis zur Endteufe schwach 

mittelsandige, z.T. schwach schluffige Feinsande aufgeschlossen, die der Bodengruppe SE 

nach DIN 18196 zuzuordnen sind (siehe Sondierprofile in Anlage 2). Lediglich innerhalb der 

RKS 1 wurde im Tiefenbereich 1,70 – 1,73 m unter GOK ein stark schluffiger Feinsand der 

Bodengruppe SU nach DIN 18196 erkundet. 

 

5.2 Grundwasserverhältnisse 

In den Bohrungen wurde der Grundwasserspiegel am 27.01.2015 bei 2,25 m bis 2,65 m 

unter GOK angetroffen (s. Tabelle 1). Die rel. Höhe des Grundwasserspiegels, bemessen 

auf den Höhenfestpunkt (s. Anlage 2), liegt bei -2,41 m bis -2,51 m. 

Aufgrund der Witterung vor der Sondierung ist davon auszugehen, dass der mittlere 

Grundwasserhöchststand nährungsweise im Bereich des mittleren Grund-

wasserhöchstandes  liegt (s. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Lage des gemessenen Grundwasserspiegels 

Messpunkt 
Grundwasserspiegel (27.01.2015) 

[m unter GOK] [m rel. Höhe]
a
 

RKS 1 2,65 -2,45 

RKS 2 2,25 -2,44 

RKS 3 2,45 -2,51 

RKS 4 2,60 -2,41 

a 
bezogen auf den gewählten Höhenfestpunkt (s. Anlage 1) 

 

5.3 Wasserdurchlässigkeit 

Der im Feld bei RKS 1 im mittelsandigen Feinsand gemessene Durchlässigkeitsbeiwert (kf-

Wert) beträgt 2,4 x 10-5 m/s (VU 1, 0,35 - 0,45 m unter GOK, Anlage 3.1). Der im Feld bei 

RKS 3 im mittelsandigen Feinsand gemessene Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) beträgt    

2,3 x 10-5 m/s (VU 2, 0,50 - 0,60 m unter GOK, Anlage 3.2).  

Der gemessene kf-Wert ist nach DWA-A 138 mit dem Faktor 2 zu multiplizieren, da im 

Feldversuch meist keine vollständig wassergesättigten Bedingungen erreicht werden. Somit 

ergibt sich für die Sande, in denen versickert werden soll, ein kf-Wert von rd. 5 x 10-5 m/s. 

 

6 Eignung des Untergrundes zur dezentralen Versickerung von 

Niederschlagswasser 

Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen und der Versickerungsversuche zeigen, dass 

der untersuchte Standort für den Betrieb von Versickerungsanlagen geeignet ist. 

Der zu erwartende mittlere Grundwasserhöchststand liegt bei 2,25 bis 2,65 m unter GOK. 

Gemäß DWA (2005) ist zwischen der Sohle einer Versickerungsanlage und dem mittleren 

Grundwasserhöchststand i.d.R. eine Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. Diese 

Bedingung ist hinsichtlich der gemessenen Grundwasserstände als auch hinsichtlich der 

prognostizierten Grundwasserhochstände erfüllt. 

Zur Bemessung von Versickerungsanlagen an dem untersuchten Standorten kann für die 

anstehenden Sande ein kf-Wert von 5 x 10-5 m/s angesetzt werden. 

 

7 Schlusswort 

Sollten sich hinsichtlich der vorliegenden Bearbeitungsunterlagen und der zur Betrachtung 

zugrunde gelegten Angaben Änderungen ergeben oder bei der Bauausführung abweichende 
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Boden- und Grundwasserverhältnisse angetroffen werden, ist der Verfasser sofort zu 

informieren. 

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Gutachten nicht oder nur abweichend erörtert 

wurden, ist der Verfasser zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern. 

 

Spelle, 5. Februar 2015 

 

 

  

 Dr. rer. nat. Mark Overesch                                                               Dipl.-Geol. Sven Ellermann
 Beratender Geowissenschaftler 
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Q/sec Q/min

FALSCH 2,63 158 1 0 0

WAHR 5,26 316 2 33 1 316

WAHR 5,26 316 3 66 2 316

WAHR 3,35 201 4 108 4 201

WAHR 3,83 230 5 156 6 230

WAHR 3,11 187 6 234 10 187

WAHR 3,64 218 7 348 15 218

WAHR 3,19 191 8 448 20 191

WAHR 3,13 188 9 644 30 188

FALSCH 3,13 188 10 ---

FALSCH 3,13 188 11 ---

FALSCH 3,13 188 12 ---

11 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 3,13 ml/sec Durchm.(mm): 110

187,5 ml/min 0,96

35 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 6 cm

Wert "ho" 35 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

9 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 220 cm

Viskosität 1,3 Wasserviskosität im Bohrloch

Wasserviskosität bei 20
o
C

45 cm Bohrlochtiefe (H) 2,36E-3

265 cm Grundwasserstand (GW)   /

wasserundurchlässige Bodenschicht 5,01E-4

2,4 *  10 -5

0,00

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD
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Q/sec Q/min

FALSCH 2,39 144 1 0 0

WAHR 4,78 287 2 30 1 287

WAHR 5,42 325 3 64 2 325

WAHR 3,83 230 4 112 4 230
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WAHR 2,87 172 8 440 20 172

WAHR 3,08 185 9 633 30 185

FALSCH 3,08 185 10 ---

FALSCH 3,08 185 11 ---

FALSCH 3,08 185 12 ---

11 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 3,08 ml/sec Durchm.(mm): 110

184,7 ml/min 0,96

50 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 6 cm

Wert "ho" 50 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

9 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 185 cm
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